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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y

GESTIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN,

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE LOS SUMINISTROS DE

ENERGÍA ÉLECTRICA DURANTE LAS FIESTAS DEL CORPUS CHRISTI

EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR DE GRANADA
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1.- OBJETO

Se redacta el presente Pliego de prescripciones técnicas de Gestión de

Energía y Redes de Distribución Eléctricas en Media y Baja Tensión y Centros de

Transformación del recinto ferial de Almanjayar, para la celebración de las fiestas

del Corpus Christi, siguiendo las indicaciones del Concejal Delegado de Urbanismo,

Medio Ambiente, Salud y Consumo y Mantenimiento, D. Miguel Ángel Fernández

Madrid, con el fin de desarrollar los trabajos necesarios para la puesta a punto de la

red de distribución en media y baja tensión, centros de transformación, cajas

generales de conexión eléctrica, así como los trabajos necesarios para las

conexiones/desconexiones de las casetas, atracciones y caravanas.

2.- SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

La instalación eléctrica del recinto ferial pertenece en su totalidad al

Ayuntamiento de Granada al que fue cedida por Endesa, su anterior titular, en

diferentes épocas, comenzando en abril del 2008 por la cesión de las redes de baja

tensión y concluyendo en mayo de 2011 con la cesión de los centros de

transformación y las redes de alta tensión.

La descripción de las instalaciones más detallada se realiza a continuación

2.1- LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

Consiste en una red de cable subterráneo XLPE de 150 mm² 12/20 KV en los

siguientes tramos:
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 584 m desde salida del CD 53646 (Almanjayar) al CD 53745 (Ferial 1)

 610 m desde salida del CD 53745 (Ferial 1) al CD 53743 (Almanjayar 34)

 204 m desde salida del CD 53743 (Almanjayar 34) al CD 64596 (Ferial 2)

 78 m desde salida del CD 64596 (Ferial 2) al CD 53670 (Ferial 5)

 235 m desde salida del CD 53670 (Ferial 5) al CD 53669 (Ferial 3)

 115 m desde salida del CD 53669 (Ferial 3) al CD 53668(Almanjayar 35)

 404 m desde salida del CD 53668 (Almanyajar 35) al CD 53672 (Ferial 4)

2.2- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Los centros de transformación objeto de este proyecto son:

 CD 53745 Ferial 1, compuesto por dos transformadores de 630 kVA,

20kV/B2 con dos celdas de protección SF6, dos celdas de línea SF6 y

sus respectivos cuadros de baja tensión.

 CD 53743 Almanjayar 34, compuesto por dos transformadores de 630

kVA, 20kV/B2 con dos celdas de protección SF6, dos celdas de línea

SF6 y sus respectivos cuadros de baja tensión.

 CD 53672 Ferial 4, compuesto por un transformadores de 630 kVA,

20kV/B2/B1 y dos transformadores de 630 kVA, 20kV/B2 con tres

celdas de protección de corte al aire, cincos celdas de línea de corte al

aire y sus respectivos cuadros de baja tensión.

 CD 64596 Ferial 2, compuesto por dos transformadores de 630 kVA,

20kV/B2 con dos celdas de protección SF6, tres celdas de línea SF6 y

sus respectivos cuadros de baja tensión.

 CD 53670 Ferial 5, compuesto por dos transformadores de 630 kVA,

20kV/B2 con dos celdas de protección de corte al aire, dos celdas de

corte al aire y sus respectivos cuadros de baja tensión.
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 CD 53669 Ferial 3, compuesto por un transformador de 630 kVA,

20kV/B2 y un transformador de 630 kVA, 20kV/B2/B1, con dos celdas

de protección SF6, dos celdas de línea SF6 y sus respectivos cuadros

de baja tensión.

 CD 53668 Almanjayar 35, compuesto por un transformador de 630

kVA, 20kV/B2 con unas celda de protección SF6, dos celdas de línea

SF6 y sus respectivos cuadros de baja tensión.

2.3- RED DE BAJA TENSIÓN

La red de baja tensión se compone por las líneas, tanto aéreas como

subterráneas, que parten de los diferentes cuadros de baja del interior de los

centros de transformación y forman la red para atender los suministros del recinto

ferial para tracciones, casetas y puestos.

En la propia distribución de líneas de baja tensión, en los tramos aéreos, se

encuentran insertadas las Cajas Generales de Protección que sirven para dar los

suministros a las atracciones, casetas y puestos. Dichas cajas se encuentran

deterioradas por el paso del tiempo, sin tapaderas y en algunos casos rotas.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJO A REALIZAR

En el apartado anterior se describen las instalaciones eléctricas del recinto

ferial. El objeto del contrato se puede entender con varios aspectos diferenciados.
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3.1.- ADECUACIÓN DE INFORMES DE OCAS

De una parte está la adecuación a la reglamentación aplicable y vigente a las

instalaciones en media y baja tensión y a los centros de transformación existentes.

A tal efecto, en mayo del 2017 se realizó inspección por de Organismo de

Control Autorizado encargado por el Ayuntamiento para la revisión de las

instalaciones del recinto Ferial.

Como resultado de dicha inspección, se presentó informe el 22 de mayo de

2017, que se adjunta como anexo 1, donde se indicaban las deficiencias detectadas,

clasificadas según reglamento y con los plazo de subsanación legales.

Es pues objeto de este pliego acometer los trabajos y actuaciones tendentes

a solventar las deficiencias detectadas. Estos trabajos incluyen las instalaciones en

media tensión, baja tensión y centros de transformación.

3.2.- SUSTITUCIÓN DE CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Como se ha comentado más arriba, las Cajas Generales de Protección se

encuentran en un estado de deterioro que aconseja su sustitución, si no completa,

si de aquellos elementos que estén en peor estado.

Para la zona de casetas, puesto que los consumos son más homogeneos

entre si y admite cierta uniformidad de instalación, se prevé la sustitución de las

actuales cajas por otras nuevas de mayor facilidad de conexión.

Estas cajas consisten en armarios estancos de poliester, de dimensiones

500x300x200 mm, y sujetos a los soportes que a tal efecto hay en el recinto ferial,

en las calles de colocación de casetas.
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El armario se dotará interiormente de placa de montaje donde se colocan las

bases portafusibles de 250 A, con conexiones de entrada y salida de la línea de

distribución, que suele ser de 150 mm2 en Al.

El armario se dotará, en sus laterales, con cuatro salidas de bases Cetac

trifásicas de 63A, dos por cada costado, de tal forma que todo el sistema mantenga

la estanquidad IP 66. Los puentes interiores se realizarán en cobre de 50 mm2.

La colocación de estas cajas se realiza en las calles de casetas y en los

lugares exactos a decidir por la dirección de obra en el momento de su colocación.

El adjudicatario podrá desmontarlas para su mejor cuidado si así lo estima durante

los periodos entre ferias corriendo su cargo las operaciones de montaje, desmontaje

y almacenamiento.

En la zona de atracciones, se instalarán cajas generales de protección

dotadas de bases portafusibles y fusibles de 250 A. Estas cajas se colocarán en lo

lugares que decida la dirección de obra en el momento de su colocación.

Al igual que en el caso anterior, se admite el desmontaje para su mejor

cuidado si así lo estima durante los periodos entre ferias corriendo su cargo las

operaciones de montaje, desmontaje y almacenamiento.

3.3- GESTIÓN DE SUMINSTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 Las instalaciones y trabajos a realizar serán los siguientes:



 Reparación de cualquier avería que se produzca en cualquier elemento

de las líneas aéreas y subterráneas de baja tensión, así como

suministro e instalación de cualquier material para recobrar su normal

funcionamiento.
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 Operaciones de conexión y desconexión de derivaciones individuales de

todas las casetas, atracciones y caravanas.

 Brigadas para los días de celebración de la feria, de acuerdo con el

cuadrante establecido, incluso vehículos dotados de medios para el

desplazamiento por el interior del recinto ferial (luz destellante) y

juegos de herramientas necesarios para ejecutar los trabajos que se

indican a continuación:

o Mantenimiento y reparación de las líneas de media tensión.

o Mantenimiento y reparación de cualquier incidencia en centros

de transformación y en el ámbito de dichos centros de

transformación.

o Mantenimiento y reparación de las líneas aéreas y subterráneas

de baja tensión.

o Mantenimiento y reparación de cajas generales de protección.

o Lecturas de consumo energético en cada una de las fases de los

circuitos de distribución en Baja Tensión y derivaciones

individuales, así como lecturas diarias a las 12:00 h y a las

22:00 h (desde los puntos de entrega 1 o 2, según proceda)

acompañados de los servicios de inspección municipales.
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4.- MATERIALES Y EJECUCIÓN

Los materiales a emplear en esta instalación deberán cumplimentar cualquier

exigencia prevista en los pliegos de condiciones municipales referentes a este tipo

de instalaciones, así como a las prescripciones establecidas en el Reglamento de

Alta Tensión y sus instrucciones técnicas correspondientes, el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones

y centros de transformación, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus

instrucciones técnicas correspondientes, así como las Normas Particulares y

Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía

eléctrica, Endesa Distribución, en el ámbito de la comunidad autónoma de

Andalucía.

MEDIA TENSIÓN

Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las

normas UNE aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02 y demás normas y

especificaciones técnicas aplicables. En el caso de que no exista norma UNE, se

utilizarán las Normas Europeas (EN o HD) correspondientes y, en su defecto, se

recomienda utilizar la publicación CEI correspondiente (Comisión Electrotécnica

Internacional).

Los cables utilizados en las redes subterráneas tendrán los conductores de

cobre o de aluminio y estarán aislados con materiales adecuados a las condiciones

de instalación y explotación manteniendo, con carácter general, el mismo tipo de

aislamiento de los cables de la red a la que se conecten. Estarán debidamente

apantallados, y protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde

se instalen o la producida por corrientes erráticas, y tendrán resistencia mecánica

suficiente para soportar las acciones de instalación y tendido y las habituales

después de la instalación. Se exceptúan las agresiones mecánicas procedentes de
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maquinaria de obra pública como excavadoras, perforadoras o incluso picos. Podrán

ser unipolares o tripolares.

Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los

cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los accesorios

deberán ser asimismo adecuados a las características ambientales (interior,

exterior, contaminación, etc.).

BAJA TENSIÓN

Los cables a emplear en las redes de distribución serán los correspondientes

a la norma UNE 21150 y los de la norma UNE 21027, que sean flexibles, aptos para

servicios móviles, con aislamiento y cubierta de policloropreno o similar.

Además de los cables amparados por las normas indicadas UNE 21027 y

21150, aptos para este tipo de instalaciones, también se podrán utilizar en estos

montajes los cables RZ, según norma UNE 21030, pero teniendo en cuenta que

debido a las características de estos cables no son reutilizables, es decir que si se

desmontan no pueden ser utilizados de nuevo.

En la utilización de cables RZ, deberán tenerse en cuenta las prescripciones

técnicas de la ITC-BT-06 del REBT (redes aéreas para distribución en BT).

En ningún caso los cables se instalarán a una distancia del suelo inferior a

4,5 m.

El cable que une la red de distribución del recinto ferial o la caja general de

suministro, en caso de existir ésta, con la caja general de protección, se realizará

con cables de conductores de cobre, de tensión asignada mínima 450/750 V según

la norma UNE 21150 o los de la norma UNE 21027, que sean flexibles aptos para

servicios móviles, con aislamiento y cubierta de policloropreno o similar.
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5.- PRESUPUESTO

El presupuesto ejecución por contrata, incluido el Beneficio Industrial (6%) y

Gastos Generales (13%) y el IVA (21%), asciende a la cantidad de CIENTO

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS (168.346,91 €).

Los Honorarios de las actuaciones profesionales en materia de seguridad y

salud, según contrato vigente ascienden a la cantidad de QUINIENTOS

SETENTAISEIS EUROS CON VENTISIETE CÉNTIMOS(576,27 €), IVA incluido.

6.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

Las actuaciones previstas en este pliego no agotan los trabajos necesarios a

realizar en materia de renovación de redes del recinto ferial, estando actualmente

limitada la actuación por el presupuesto disponible. Esto hace que si se disponen de

ampliaciones de presupuesto, a lo largo de la vigencia del pliego, se puedan realizar

más sustituciones de cajas de las aquí previstas. Se entiende que se deben prever

modificaciones de contrato por esta causa en un porcentaje de 25%

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de cuatro años.

Los trabajos de inspección y reparación indicados en los punto 3.1 y 3.2

deberán realizarse antes del inicio de la feria de 2018, y los trabajos del punto 3.3

se realizan en cuatro ediciones de feria.

Resulta por tanto que la vigencia del pliego será desde su adjudicación hasta

la finalización de la feria en su edición del año 2021
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La ejecución del proyecto se realizará atendiendo a las necesidades para

llevar a cabo el evento, el cuadrante de servicios mostrado a continuación es

orientativo en cuanto a horario, personal y número de horas que son necesarias

para realizar los trabajos, si fuese necesario por cuestiones relacionadas por

averías, conexiones/desconexiones o cualquier otra incidencia no reflejada

anteriormente incrementar cualquiera de estos conceptos, incluso fuera de los

horarios marcados, esto no supondrá un incremento sobre el precio indicado en este

proyecto.

En cualquier caso, si se produjese una urgencia, la empresa concesionaria

deberá incrementar el personal en la cantidad necesaria para subsanar dicha

urgencia en el menor plazo de tiempo posible. Además, dentro del horario indicado,

el personal realizará las labores que se les indique por parte de la Gerencia del

Ferial, siempre que los mismos estén relacionados con el objeto del contrato, no

suponiendo en ningún caso un incremento sobre el precio indicado en el proyecto.

CUADRANTE SERVICIOS GESTIÓN Y REDES DISTRIBUCIÓN
CONEXIONES / DESCONEXIONES ELÉCTRICAS

DIA INICIO TERMINA HORAS OPERARIOS TOTAL HORAS

20/05/2018 11:00 13:00 2 2 4

21/05/2018 11:00 13:00 2 2 4

22/05/2018 9:00 14:00 5 4 20

23/05/2018 9:00 14:00 5 4 20

24/05/2018 9:00 14:00 5 4 20

24/05/2018 16:00 20:00 4 4 16

25/05/2018 9:00 14:00 5 4 20

25/05/2018 16:00 20:00 4 4 16

26/05/2018 8:00 18:00 10 8 80

03/06/2018 9:00 19:00 10 4 40

04/06/2018 9:00 11:00 2 4 8

TOTAL 248
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CUADRANTE SERVICIOS GESTIÓN Y REDES DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED BAJA TENSIÓN

DIA
Día de la
semana

INICIO TERMINA DIA HORAS Nº OPERARIOS TOTAL HORAS

26/05/2018 Sábado 18:00 6:00 11/06/2017 12 4 48

27/05/2018 Domingo 12:00 20:00 11/06/2017 8 2 16

27/05/2018 Domingo 20:00 3:00 12/06/2017 7 2 14

28/05/2018 Lunes 12:00 20:00 12/06/2017 8 2 16

28/05/2018 Lunes 20:00 3:00 13/06/2017 7 2 14

29/05/2018 Martes 12:00 20:00 13/06/2017 8 2 16

29/05/2018 Martes 20:00 3:00 14/06/2017 7 2 14

30/05/2018 Miércoles 12:00 18:00 14/06/2017 6 2 12

30/05/2018 Miércoles 18:00 00:00 15/06/2017 6 2 12

31/05/2018 Jueves 00:00 06:00 15/06/2017 6 4 24

31/05/2018 Jueves 12:00 18:00 15/06/2017 6 2 12

31/05/2018 Jueves 18:00 00:00 16/06/2017 6 2 12

01/06/2018 Viernes 00:00 06:00 16/06/2017 6 4 24

01/06/2018 Viernes 12:00 18:00 16/06/2017 6 2 12

01/06/2018 Viernes 18:00 00:00 17/06/2017 6 2 12

02/06/2018 Sábado 00:00 06:00 17/06/2017 6 4 24

02/06/2018 Sábado 12:00 18:00 17/06/2017 6 2 12

02/06/2018 Sábado 18:00 00:00 18/06/2017 6 2 12

03/06/2018 Domingo 00:00 06:00 18/06/2017 6 4 24

TOTAL 324

Para los años sucesivos se actualizan las fechas acordes con el día del Corpus
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8. - ABONO DE LOS TRABAJOS

Al finalizar cada edición de la feria se realizará una certificación con la cuarta

parte del importe total del pliego, aplicando las baja que corresponda de la

adjudicación.

9.- PLAZO DE GARANTÍA

Las deficiencias observadas en el funcionamiento de las instalaciones

ejecutadas como nuevas, así como la reposición de aquellos elementos que la

componen, que fuera necesario cambiar o sustituir y el correcto mantenimiento,

correrán por cuenta del adjudicatario, durante el plazo de garantía, que será de un

año, a partir de la fecha de recepción provisional que efectúa el Área de

Mantenimiento Integral de la Ciudad.

Granada, diciembre de 2017

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Antonio Hurtado González
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE REDES ELÉCTICAS DEL FERIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

001 REPARACIÓN DE CENTROS DE TRANFORMACIÓN
001001 u Reparación del CT Ferial 1

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA del
CT Ferial 1 de forma que queden subsanados los defectos detecta-
dos en dicho informe.

1,00 2.064,00 2.064,00

001002 u Reparación del CT Ferial 2

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA del
CT Ferial 2 de forma que queden subsanados los defectos detecta-
dos en dicho informe.

1,00 1.164,00 1.164,00

001003 u Reparación del CT Ferial 3

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA del
CT Ferial 3 de forma que queden subsanados los defectos detecta-
dos en dicho informe.

1,00 2.484,00 2.484,00

001004 u Reparación del CT Ferial 4 con adosado

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA del
CT Ferial 4 incluyendo el adosado de forma que queden subsana-
dos los defectos detectados en dicho informe.

1,00 2.784,00 2.784,00

001005 u Reparación del CT Ferial 5

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA del
CT Ferial 5 de forma que queden subsanados los defectos detecta-
dos en dicho informe.

1,00 1.524,00 1.524,00

001006 u Reparación del CT Ferial 34

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA del
CT Ferial 34 de forma que queden subsanados los defectos detecta-
dos en dicho informe.

1,00 2.184,00 2.184,00

001007 u Contrato de mantenimiento

Contrato de mantenimiento anual de Centro de Transformación se-
gún reglamentación aplicable y durante el periodo de funcionamien-
to de la instalación

28,00 235,00 6.580,00

TOTAL 001....................................................................................................................................... 18.784,00

122 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE REDES ELÉCTICAS DEL FERIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

002 REPARACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
002001 u Contrato de mantenimiento de líneas

Contrato anual de mantenimento de líneas subterraneas de media
tensión, según descripción del pliego e informe de la OCA de mayo
de 2017

4,00 1.250,00 5.000,00

TOTAL 002....................................................................................................................................... 5.000,00

222 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE REDES ELÉCTICAS DEL FERIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

003 REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN
003001 u Repración de red de baja tensión del Ferial

Realización de los trabajos indicados en el informe de la OCA de las
líneas de distribución en Baja Tensión alimentadas de los CT del re-
cinto Ferial , de forma que queden subsanados los defectos de ais-
lamiento detectados.

1,00 2.500,00 2.500,00

E17BAP040 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A. en zona de atracciones

Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusi-
bles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, si-
tuada en fachada o interior nicho mural.

35,00 215,62 7.546,70

003003 u Caja de conexión en zona de casetas

Caja de conexiones en zona de casetas compuesta por armario de
poliéster con puerta y cerradura especial de 300 x 500 x 250, IP 66
alojando en su interior bases portafusibles de 250 A, tipo NH y cua-
tro tomas trifásicas tipo Cetac de 63 A. III+N encastradas en los cos-
tados del armario, dotadas de tapadera con cierre, haciendo el con-
junto IP 66, según esquema  y plano de detalles, incluyendo des-
montaje de las actuales, sujeción a los postes, conexiones de líneas
existentes de entrada y salida y cableado interior 

30,00 533,00 15.990,00

TOTAL 003....................................................................................................................................... 26.036,70

322 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE REDES ELÉCTICAS DEL FERIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

004 GESTIÓN DE SUMINISTROS DE ENERGÍA DEL RECITO FERIAL
004001 u Conexiones anuales de suminstros

Brigada constituida por oficinal especialista, ayudante electricista
y vehículo para desplazamiento por el recinto del ferial (luz deste-
llante) dotado con todas las herramientas necesarias para realizar
los trabajos de conexiones y desconexiones eléctricas en baja ten-
sión de atracciones, casetas y caravanas, según cuadrante orien-
tativo de Conexiones/ Desconexiones Eléctricas contemplado en
pliego

4,00 7.200,00 28.800,00

004002 Partida anual a justificar de reparaciones y gestión de la red de baja tensión

Brigada constituida por oficinal especialista, ayudante electricista
y vehículo para desplazamiento por el recinto del ferial (luz deste-
llante) dotado con todas las herramientas necesarias para realizar
los trabajo de mantenimiento y reparación de los elementos de
las redes de distribución en baja tensión y cajas generales de pro-
tección, así como equipos de medida de consumos eléctricos y
control de energía, según cuadrante orientativo de Mantenimiento
y Reparación de Red de Baja Tensión contemplado en el pliego.

4,00 9.000,00 36.000,00

TOTAL 004....................................................................................................................................... 64.800,00

422 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE REDES ELÉCTICAS DEL FERIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

005 SEGURUDAD Y SALUD
0501 Seguridad y salud

1,00 2.295,00 2.295,00

TOTAL 005....................................................................................................................................... 2.295,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 116.915,70

522 diciembre 2017
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPARACIÓ N, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓ N DE REDES ELÉCTICAS DEL FERIAL
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

____________________________________________________________________________________________________________________________
22 diciembre 2017 1

001 REPARACIÓN DE CENTROS DE TRANFORMACIÓN .......................................................................................... 18.784,00
002 REPARACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN.................................................................................................. 5.000,00
003 REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN .............................................................................. 26.036,70
004 GESTIÓN DE SUMINISTROS DE ENERGÍA DEL RECITO FERIAL....................................................................... 64.800,00
005 SEGURUDAD Y SALUD........................................................................................................................................ 2.295,00

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓ N MATERIAL 116.915,70

13,00 % Gastos generales ....... 15.199,04
6,00 % Beneficio industrial ..... 7.014,94

____________________________________
Suma.................................................. 22.213,98

______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓ N SIN IVA 139.129,68

21% IVA ............................................. 29.217,23
______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓ N 168.346,91

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Granada, diciembre de 2017.

EL INGENIERO INDUSTRIAL

Antonio Hurtado González
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EMPLAZAMIENTO

EL FARGUE

PLANO DE LA CIUDAD

BARRIO ALTO

FERIAL

SITUACION

Ayuntamiento de Granada
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE LOS
SUMINISTROS DE ENERGÍA ÉLECTRICA DURANTE LAS FIESTAS DEL CORPUS

CHRISTI EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR DE GRANADA

EQUIPO REDACTOR

O.N. 19/2017DICIEMBRE 2017
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Expediente:
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S/E

Coordinación General
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35

TRANSF.
3

TRANSF.
1

TRANSF. GESTIONADO AYTO.

PUNTO DE ETREGA Nº2

Coordinación General

Ayuntamiento de Granada
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo

SITUACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

EQUIPO REDACTOR

O.N. 19/2017DICIEMBRE 2.017

PLANO:

Expediente:

PLANO

Escala: Fecha:

2

1:1.500

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE LOS
SUMINISTROS DE ENERGÍA ÉLECTRICA DURANTE LAS FIESTAS DEL CORPUS

CHRISTI EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR DE GRANADA
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FERIAL 5
53670

DESDE CL. SANTIAGO DE LA ESPADA 1 DESDE CL. SANTIAGO DE LA ESPADA 1
A2
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A SAN CALLETANO _2

FERIAL 3
53669
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53668

A2
3 EMPALMES

ALMANJAYAR 23
53667

A2
3 EMPALMES

ALMANJAYAR 24
53653

ALMANJAYAR
53646

CDT.C.R.
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CSM.

ENTREGA Nº 1
PUNTO DE

Coordinación General

Ayuntamiento de Granada
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo

RED DE MEDIA TENSION

EQUIPO REDACTOR

O.N. 19/2017DICIEMBRE 2.017

PLANO:

Expediente:

PLANO

Escala: Fecha:

3

1:1.500

LEYENDA

CENTRO DE TRANSFORMACION INTERIOR

ARQUETA

EMPALME

TRAMO MT DE 20Kv SUBT. SEVILLANA-ENDESA

TRAMO MT DE 20Kv SUBT. PARTICULAR FERIAL

TRAMO MT DE 20Kv SUBT. PARTICULAR BOMBEROS

POTENCIA ENTREGA EN CADA PUNTO 7.5 MW.

ALMANJAYAR 34 - 53743 - 2x630 KvA

ALMANJAYAR 35 - 53668 - 630 KvA
FERIAL_ 1 - 53745 - 2x630 KvA

FERIAL_ 2 - 64596 - 2x630 KvA

FERIAL_ 3 - 53669 - 2x630 KvA

FERIAL_ 4 - 53672 - 3x630 KvA

FERIAL_ 5 - 53670 - 2x630 KvA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE LOS
SUMINISTROS DE ENERGÍA ÉLECTRICA DURANTE LAS FIESTAS DEL CORPUS

CHRISTI EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR DE GRANADA
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35
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DETRÁS PORTADA

LÍNEA 2.2

LÍNEA 2.5

3 PLAZA CASETEROS

LÍNEA 2.3

4 ATRACCIONES C/CARPA

6 TRAMO CENTRAL CALLE ZAMBRA

1 ZAMBRA (ZONA PORTADA) Y C/EL POLO

C/ LA REJA

5

RAMPA ZONA ATRACCIONES

78.4 kW

143.8 kW

64.3 kW

147.1 kW

94.5 kW

81.1 kW

95.8 kW

48.9 kW

142.0 kW

108.6 kW

532.0 kW

C/ MAIMONES Y PARALELA (TRENZADO) 114.0 kW

CD 3 TRAFO 1

CD 3 TRAFO 2

6

562.6 kW

44.6 kW

475.3 kW

LÍNEA 2.4 146.8 kW

PORTADA 260.0 kW

CD CARRETÓN

LÍNEA 2.1

2

4

DETRÁS PORTADA

LÍNEA 2.2

LÍNEA 2.5

3 PLAZA CASETEROS

LÍNEA 2.3

4 ATRACCIONES C/CARPA

6 TRAMO CENTRAL CALLE ZAMBRA

1 ZAMBRA (ZONA PORTADA) Y C/EL POLO

POTENCIAS 2010

C/ LA REJA

5

RAMPA ZONA ATRACCIONES

C/ MAIMONES Y PARALELA (TRENZADO)

CD 3 TRAFO 1

CD 3 TRAFO 2

6

LÍNEA 2.4

PORTADA

PUNTO DE
ENTREGA - Nº2

RED DE AGUA POTABLE
RED DE SANEAMIENTO

ARQUETA DERIVACION

AGUA POTABLE

ARQUETA RED DE AGUA POTABLE

ARQUETA LLAVES DE CORTE (Agua potable)

FAROLA

CANALIZACION SUBTERRANEA ( Sevillana )

VALLAS

Coordinación General

Ayuntamiento de Granada
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo

CIRCUITOS DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

EQUIPO REDACTOR

PLANO:

Expediente:

PLANO

Escala: Fecha:

4

1.1000 O.N. 19/2017DICIEMBRE 2.017

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE LOS
SUMINISTROS DE ENERGÍA ÉLECTRICA DURANTE LAS FIESTAS DEL CORPUS

CHRISTI EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR DE GRANADA



Coordinación General

Ayuntamiento de Granada
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo

EJEMPLO DE CAJA DE CONEXIÓN

EQUIPO REDACTOR

O.N. 19/2017DICIEMBRE 2.017

PLANO:

Expediente:

PLANO

Escala: Fecha:

5

1:4

COTAS EN MILIMETROS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE REPARACIÓN, PUESTA A PUNTO Y GESTIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE LOS
SUMINISTROS DE ENERGÍA ÉLECTRICA DURANTE LAS FIESTAS DEL CORPUS

CHRISTI EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR DE GRANADA


